


Pere¡ra, 3 de abril 2024

Señor,
Suscriptor y/o Usuario
Matrícula: 20509'16
D¡recc¡ón: CLL 648 1B 17 ETAPA C BLe 20 AqTO 2O2I M|RADOR OE LLANO GMNDE
Ciclo; 7 Ruta: 1010150420

Asunto: Entrega de Cert¡ficado de Cal¡bración y Ensayb

Cord¡almente,

Recepción del documento:

Cordial saludo,

De la manera más atenta nos perm¡t¡mos entregarle Informe De Inspecc¡on Tecnica N" 557gg7, de Medidor N" 12.1.136g, elcual fue retirado del predio ubicado en la d¡rección: cLL 648 1B 17 ETAPA c BLQ 20 ApTo 2021 MTR/qDOR DE LLANO
99!91 ' para ver¡fcac¡ón y anál¡sis en un laboratorio acred¡tado para tat fin y cuyo resuttado de inspección fue: No
CONFORME

De conformidad con el Artlculo 9.'l de la Ley 142 de 1994, EL usuARto ENE DERECHO A LA CORRECTA MEO|C|óN
DE Los coNsuMos, en obtener de las empresas la m€dic¡ón de sus consumos reales, mediante instrumentos tecnotóg¡cos
aprop¡ados' dentro de ros prazos y términos que estabrezca ra comisión de Reguración de Energía y Gas - cREG.

Es por esia razón que la Empresa se perm¡te comun¡carle al suscr¡ptor y/o usuario que cuenta con treinta dlas catendaío(un perfodo de facturac¡ón), a partir de la fecha, para:

PRIMERo: solicitar la devolución desuequ¡pode medida, ello, toda vezque por pollticas de protección del medio amorenre,el medidor mencionado se encuentra en las instalaciones del laboratorio que real¡zó la inspecc¡ón respect¡va, con el fin degarantlzai ia rnejcr disposl'ió: fii¡l dc c:lr': :'ialr¡i¿i:s d: icse'Jhc. sl pas¿dc esru li3mpo nc se tic,re sai;cituc at rr siJeclo,se entiende que al medidor debe darse disposic¡ón final adecuada.

sEGuNoo: si el suscriptor y/o usuario decide adquirir el medidor de manera panrcutar, deberá entregarlo en las oftcinas deAtención al usuario de la Empresa acompañado de la fotocopia de la última factura de pago deliervicio, la tactura decompra del medidor y el cert¡f¡cado de calibración expedido por un laborator¡o acreditado-ante ta supeiintenoencia oeIndustria y comerc¡o Es preciso señalar que el equipo dq mediia deberá reunrr ros requerimientos técnicos previstos por laEmpresa, de conform¡dad con lo establec¡do 
"n "i 

óooigo ¿e oistr¡¡uc¡on y/o Med¡da (Numeral 7.5..1 - Res. CREG 070 de1998). Oe ser necesario, el Suscriptor y/o Usuario deberjnormalizar la acomelda.

si la Empresa realizó instalación de ún equipo d€ medida en calidad de présramo, este quedará como def¡nitivo sr dentro deltérmino mencionado no se ha recibido. un med¡dor por parte del suscripior y/o usuario según lo d¡spuesto anteriormente,proc€diendo a rcalizat el correspondiente cobro en la facturación del servicio, de coriformidad 
'con Ls iotiticas oefinanciac¡ón vigentes

El usuario es la razón de ser de nuestra Empresa, permitanos segu¡r presrando nuestros servic¡os, contribuyendo con elcrecrm€ntO de la región

cualquier inquietud, con gusto será atend¡da en las oficinas de Atención al usuar¡o o en la lfnea telefónica 11s (opcrón 2).

JOHN wtLSON vELASOUe2Eóxdnouei
Nombre

Firma
: Entregó:

!i
t;

r¡

GERENTE SOLUCIONES ENERGÉTICAS

Fecha
)rre Ce,rlrdi Carrof¡ l0 No 17 _ .r5 piso 2 pBX: 3jSt5tS F:x: 315t525
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CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S:A.S.
ORGANISMO DE INSPECCIÓN TÉCNICA

INFORME DE INSPECCIÓN TECNTCA NrO 0557897
EE@

lro/EC l¡0¿0i201¡

SOLICITANTE

DIRECCION:

No. SERVICIO

FECHA DE INSPECCIÓN

LUGAR DE INSPECCIÓN:

SOLICITUD DE SERVICIO

EEP. S.A ESP

CARREM 10 #'17 - 35 .

2050916

1410312024 16:42.46

cRA. 658 # 13 - 78 BOGOTA O.C.

9767

Se¡ie Ma¡ca Modelo Puento Tlpo Principio
1211368 TECUN LY-BM12 No Apl¡ca 1F2H ESTATICO

Tsnsión (V) Corriente (A) Año Fabricaclón ReSoluclón Constantg Claae
120V 5(60)A 2.017 3200

LEC DtU kwh LEC-DIU_KVARh LEC NOC kwh LEC_NOC_kVARh

los resultados de la Inspección se dictamina el med¡dor como:
en la NTC 4856 de 2018 numeral 4.1.2. Anexo A.

NO CONFORME según to

Oscar Arboleda

Coordinado¡ Organ¡smo
de Inspecc¡ón T¿cnica

Firma Cllonte Pregenté
Nombre
ID:

Fl.ma Representants Sol¡citanle
Nombrs
lDi

La Insp€cc¡ón del ftsm se roali¿a balo la NTc 4856 d€ 2oi8 numeral 4.1.2. An€xo A v€rificac¡ón de¡ Medidor y ta inspscción de s€ os bajo et numorat 4.j.1.Anexo C y D V0 ficación del Estado d6 los sellos Elt€ Infofine €xpresa fi9lm6nt9 el resullado de la inspección roálizada al flem especLf¡cacto bájo prueba, nopodré ser reproducido salvo en su lotalidad. Los aesullados expresados se refieren ar momsnto y condicionss e¡ ras que se rea¡Eó ra ¡nspección, Ero¡ganismo de InspscciÓn no se r€sponsab¡lj¿a po.los psrjuicios que puoden derivarsg d€l uso inadscuado de ta ¡nlonnáción rsgislrada en este inrorme.

Cra 65 B No 13-78

Bogolá D.C. Colombia
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CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S.'
ORGANISMO DE INSPECCIÓN TÉCNICA

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA NrO 0557897

@@
Bo/lec 170i0:2012

09-0tN.1ol

No. de SERIE 11211368 MARCA TfpO llF2H

col{vElclolrÉS 0E SELLoS Dt SEGURIDA0|

TPrTapa P¡ncipal

CC.CaJ¿ de cone¡iofl

Fecha: O9lO3l2O24 9:42118

los ¡esultados de la inspección se d¡ctamina(n) el(los) sello(s) como:No coNFoRME(S)

to éstablecido en la NTC 4856 de 2018 numeral 4.1.'1. Anexo G y D.

Realizado po¡: GM0079611412 Fecha: 1410312024 13:59:50 Camara:

Cra 65I No 13-78

Bogolá D C Color¡bia
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CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A,S.
ORGANISMO DE INSPECCIÓN TÉCNICA

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA NrO 0557897

@@
50/laC 1¡020:i01¿

i'¡o. de SERIE 11211368 MARCA TTECUN T|PO l1F2H

Dura¡te la inspecc¡ón visual se revisaron cada uno ds los compongntos y elgmentos del medidor de acuerdo con los procedimi€ntos
intemos del organisr¡o d€ lñspección, ga¡antizando quo los elomentos revisados co¡r€spondon a los onunc¡ados en la NTc 4g56 201g
numeral4.1.2. AnoxoA.

Rsallzado por: GM00796114'12
o4Fechai 141032024 Hora: 13:59:50

REGISTRO GRAFICO fIIEDIDOR NO;

REGTSTflADOR DETERTOF.ADO (p¿nra¡ta LcD,
segme¡tos d€teñorados, no es Dosibt€ tomar
una co.r€cta tectura)

F¡n del informa.

Resultado: NO CONFORMECamara:

1211368

Cra 65 B No 13-78

Bogotá D.C. Colombia

otros DEFORMA-DO (Tapa detbtoque ds term¡nal€s adaptada para conexión)

REGISTRAOOR DETERTORADO (pantalá LCD; sogmentos d€leriorados, no 6s posibl€ tomar una corec¡a bclu¡á;

Este Informe expr€sa li€lmente €l resuttado de ¡a inspección lécnlca rcalizada en tas Instalacion6s det organismo do Inspeccrón y tos resultedosexpresados se reli€ron erctusivamente a ta insoección rsatizada at modidor.
Nota: La uniclad dc m€d¡cla d. la ro.olución v constant. dól modldor t3 v.n r€flcjadar on ta pbca Gro car.ct€rirÍca. det ¡6gt3tro gr¡fico.

Placa de caracteristicas
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PROTOCOLO PRUEBAS METROLOGICAS

SOLICITANTE

otREcctoN:

No. SERVICIO

EEP. S.A ESP /Dpto SIN AREA

CARREM 10 #17 - 35.

2050916

FECHA DE ¡NSPECCIÓN

No. SERIE: 1211368

MODELO: LY-8M12

1410312024 16:42148

MARCA: TECUN

CLASE: I TIPO:

Fase. u(v) t(A) cos Erro¡ (%l U 6xp(%) Error Maximo (%) Resultado

120.00 0.25 1,00 -0,60 0.08 2,00 Coñforme

120,00 5 1,00 -0,33 0,08 1,25 Conforme

120.00 5 0,50 -0,46 0,16 1,50 ConfoÍne

R 120,00 60 't,00 -0,23 0,08 1,25 Coñformé

Corri6nt€{A)
Lectufa
lnlclal

Lectu16

F¡nal

Energla
Sum¡nistaada

E¡¡o¡ (o/.1
Error on punto

dE Pruoba
Re.ultado

60,00 0 0 200 -100,00 -0,23 No Conforme

[4archa Sin Carqa Confom€

Aránque Coñforme cÓrr6cta

Exactitud Confonne

Verifcacion de la constánio No Conforme

Pañtalla LCD musstre segm€ñtos dels orados no os posible tomar lectura

Et EPM utitizado en la inspección metrológica del medidor fus sl ZERA Eo7102 de señ6 233681, trazado con 6l patrón de rcfercncis EMH PRS 200 3 No

17404. mediante certit¡c¿do ds cálibBción CAM_E- 1811-O0OO04 T6ñp€ratura 24'C a 24'C Hum€dad 38% á 40%
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